
Hvilken temperatur må man belaste et afløbssystem med? 
 

Svar: 

Rør og fittings må ikke anbringes under forhold, hvor de vedvarende (mere end 2 minutter) belastes 

med spildevand over 60o C. 

Rør og fittings kan kortvarigt (mindre end 2 minutter) belastes med spildevand indtil 95-100o C 

dersom spildevandsstrømmen er <= 30 l/min. 


